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1. 产品简介
物联网无线灯控软件配合GS-Lighting使用，实现智能调光、传感器控制、无线自组网，远程控制，数据上传等功能。

2. 产品安装步骤
为了方便客户，灯控系统采用绿色免安装方式。安装之前请先将200平台USB配置助手插入电脑USB接口！，电脑要求安装WIN7以上系统；
将通过各地经销商获得的与产品匹配的灯控软件拷贝到电脑中
将“灯控软件V1.1.***.zip”解压缩到当前目录
打开解压缩后的文件目录  《灯控软件V1.1.****》，进入驱动目录，安装驱动程序

双击打开“驱动”文件夹。
右键，“以管理员身份运行”。

驱动安装完成后重新启动一次电脑，如之前安装过CH341SER老版本，仍然需要重新安装CH341SER_NEW版本；
检查驱动是否正常安装完成；
使用之前，请务必确认USB配置助手已经插入电脑USB接口。
打开解压缩后的文件目录  《灯控软件V1.1.****》，双击“工程测试工具.exe”
如果驱动安装成功，可以看到“USB配置助手准备就绪”和“连接”按钮可选择，在“连接”的左边有可用的COM端口，在下拉菜单中选择CH341使用的端口号

在设备管理器中查看CH341A使用的端口号的方法如下：

如果安装失败，会提示“没有发现USB配置助手”和“连接”按钮灰色，如下图所示：

如果出现安装失败的情况，请将USB配置助手换一个USB接口重新安装驱动再次尝试。
检验USB配置助手是否工作正常；
<1>选择CH341使用的端口号后，再点击连接 后会出现以下情况：
“连接成功”并变成绿色，代表灯已经和USB配置助手之间连接成功，如下图所示。
                  
      <2>连接成功后，将已安装完成的产品打开电源开关，先点击区域2中的“清空”将区组号全部清空，再点击左下方的“重置”，最后点击“搜灯”
      <3>等待一段时间后，在区域2中以唯一号模式会显示出已上电的灯具，恒照度传感器+无线面板+电机模组等智能设备会显示在绑定设备清单中，同时恒照度光感传感器ID会出现在“关联恒照度“右方的下拉菜单中用于绑定，无线控制面板ID会出现在”关联无线面板“右方的下拉菜单中用于绑定；
请检查在区域2显示的灯数量是否与实际电源打开的灯的数量是否一致！如数量不一致则有灯存在故障无法控制或USB配置助手问题。

3. 各区域参数说明


区域1     一般区域
（1）灯控软件版本标识  
（2）USB配置助手工作状态显示或其他提示
（3）网络ID,填写设置好的网络ID来控灯，如灯具第一次被配置时默认的网络ID为空 
（4）COM物理端口选择，需要在这里选择CH341使用的端口,点击可“连接”后会变为可“断开”
区域2     灯具列表显示区域
（1） 灯具列表：以灯具清单方式显示灯具的编号，群组别名，软件版本，网络  
ID，UUID等；

以触发方式显示灯具的编号，群组别名，触发次数，最后触发时间，网络ID等；

 以心跳方式显示灯具的最后接收到的心跳时间，群组别名，网络ID等

以设备清单方式显示无线控制面板，恒照度，外置座位传感器等智能配件的设备别名，设备类型，软件版本等；

（2） 清空功能，点击后会将选中的灯具列表中的灯具或设备信息清空；
（3） 指定区组显示：
一般用于灯具列表触发模式使用，勾选后仅显示指定区组的感应触发情况
（4） 刷新开关：用于打开/关闭感应触发情况及数据实时更新显示；也可用于当灯具列表中灯具数量过多，需要下拉选中在后面表单中的灯具可临时关闭刷新开关方便下拉操作；
（5） 扫描设备/停止扫描：点中“扫描设备”时，所有在USB控制器范围内的灯具或设备进入乎亮乎暗的呼吸状态，同时上报相关信息到灯具列表中；   点中“停止设备”，所有在USB控制器范围内的灯具或设备停止乎亮乎暗的呼吸状态

注意：务必在所有灯具已在灯具清单中后停止扫描，否则灯具将一直处于呼吸状态；

区域3     当前选中操作区域及修改灯具编号及群组区域
当前选中操作区域

(1) 编号控灯：在灯具清单中选中一个灯具或设备进行单灯或单设备进行操作，在“当前灯具编号为”后面会显示出灯具的编号；
(2) 同时控制群组：当该选项勾选，会对选中的单灯或单设备所在的群组进行操  作；
(3) 别名群控：以群组别名的方式进行单群组或所有群组控灯操作，这个群组别名可以是中文与字母数字的组合，也可以是系统对中文与字母数字组合后加密生成的字节如“C3 E9”；
修改灯具编号及群组区域

修改地址：将选中的灯具编号修改为1-32737之间任意数值，再点“修改灯具编号“后修改指令发送，如需修改群组别名，在填写好新的名称后点”设置群组别名“，系统会自动生成一个压缩的字节记录；
注意：当选择右边的“群组“时，为将选中灯的群组名下所有灯的群组别名改成新设置的群组别名；

区域4   公共参数区域
（1） 照明参数：针对各情景模式设置不同的亮灯效果，该部分的参数在各情景模式下需要单独设置，而其他的如传感器参数调光参数等不需要分别设置；

亮灯模式：可选择常亮/常灭/休眠/传感器控制 4种模式
恒照度模式：可选择 无效/外部/内部 3种方式，分别代表为该模式不使用恒照度/使用外置传感器/使用2合1内置光传感器；
感应亮度：可在0%-100%中选择，以5%刻度调整当亮灯模式为常量时或传感器控制有人时的亮度；
休眠亮度：可在0%-100%中选择，以5%刻度调整当亮度模式为休眠时或传感器控制无人时的亮度；
色温：可在0%-100%中选择，以5%刻度调整各模式下灯的色温在3000K-6500K中调整；
休眠模式：可选择一段/二段，该参数仅在亮灯模式为传感器控制时起作用，当选择为一段时，灯具在感应无人满足延时时间后，亮度从感应亮度切换到休眠亮度，此后保持在休眠亮度；当选择为二段时，满足二段延时时间后，灯具继续从休眠亮度切换到灭；
延时时间：可选择5s/10s/20s/30s/60s/120s/300s/600s/900s，该参数仅在亮灯模式为传感器控制时起作用，灯具在感应无人时长满足设置的延时时间后，亮度从感应亮度切换到休眠亮度；
二段延时：可选择5s/10s/20s/30s/60s/120s/300s/600s/900s，该参数仅在亮灯模式为传感器控制时并且休眠模式为二段时起作用，灯具在已切换到休眠亮度后，仍感应无人时长满足二段延时后，灯具继续从休眠亮度切换到灭；
情景号：通过区域7来选择，分为默认模式0，情景1-12共13种情景设置；
更新功能：选择后可将设置好的照明参数更新到模式1-12中；
保存功能：选择后可将设置好的照明参数保存为scene文件；
读取功能：读取选择区域7的情景号后的照明参数设置清空；
一键设置：将设置好的照明参数应用生效；
默认选项：自动调用系统默认的照明参数配置；
（2） 传感器参数

传感器开关：将选中的灯具或群组打开或关闭传感器功能；
组网开关：将选中的灯具或群组打开或关闭组网功能
触发间隔：设置选中的灯具或群组中传感器触发以一定间隔发送；
读取：读取选中的灯具或群组目前的配置；
一键设置：将配置好的传感器参数应用生效；
默认选项：读取系统默认的设置；
（3） 调光参数
                        
亮灯速度：设置选中的灯具或群组从灭到亮的亮度变化速度，从1s-9s
灭灯速度：设置选中的灯具或群组从亮到灭的亮度变化速度，从1s-9s
色温增高速度：设置选中灯具或群组从低色温到高色温的变化速度；
色温降低速度：设置选中灯具或群组从高色温到低色温的变化速度；
读取：读取目前的配置；
一键设置：将配置好的调光参数应用生效；
默认选项：读取系统默认的设置；
（4） 能耗参数

读取：读取选中的灯具的能耗数据，灯带5秒会刷新等效能耗/通电时长/感应时长/等效亮度时长；
常用功率：根据读取出来的结果选择灯具实际的功率，能耗参数会根据实际的功率进行换算；

（5） 绑定信息
                        
从灯具清单中选择一盏订阅：为选中的灯具或群组绑定恒照度/无线面板等外置智能设备的设备编号；
生成虚拟地址并订：选中的灯具或群组生成虚拟地址，相同虚拟地址的灯具可以不受群组限制同时被操作；
删除/清空：删除或清空当前的绑定设备；
查询订阅：查询已设置的绑定设备信息；
订阅生效/订阅无效：将已设置的绑定设备信息生效/无效操作；
（6） 相邻组

从灯具清单中选择一盏相邻：为选中的灯具添加1个群组做邻组通知，当该灯具感应激活时会通知该群组；
删除/清空：删除或清空相邻组设置；
查询相邻组：查询已设置的相邻组信息
邻组生效/邻组无效：将已设置的绑定设置信息无效/生效操作；
（7） 网络信息
                       
网络ID:将选中的灯具或群组修改网络ID，不高于4位可不用打开“信息压缩“直接以明文显示，高于4位需要打开” 信息压缩“以加密压缩后的字节显示；
组TTL/网TTL：可选择1-9，默认为3
重发次数：可选择1-9次，默认为3次
节点类型：选择转发或其他，默认为打开转发，选择其他则为关闭转发；
读取：读取当前选中的灯具或群组的转发设置；
默认选项：读取系统默认的转发设置；
（8） 其他设置

遥控器开关：选择打开或关闭红外遥控功能；
重置功能：当选中的灯具或群组进行带电重启，灯具会闪烁两次；
恢复出厂：当选中的灯具或群组进行恢复出厂状态，灯具会闪烁两次；
区域5   自由发送模式区域

高地址/低地址：系统将群组别名压缩后生成的地址，代表需要操作的对象
下拉选择命令：选择需要进行的操作

命令参数：对上面进行的操作设置详细参数，如开/关，亮度百分比等；
添加到发送列表：将命令生成到执行框中，可以多次添加多条命令；
上移/下移/删除/清空：对命令框中的命令进行上移/下移/删除/清空操作；
组合：当命令框中有多个命令需要执行时，需要勾选组合；
发送/组合发送：将命令框中的单个命令或多个命令组合发送给系统执行；
区域6  灯具亮灯工作模式，直接切换灯具状态为常量/常灭/休眠/传感器控制
           
常亮：切换当前选中的灯具或群组为常亮状态，亮度取决与当前情景模式设置的感应亮度；
常灭：切换当前选中的灯具或群组灯具为常灭状态；
休眠：切换当前选中的灯具或群组灯具为休眠状态，亮度取决与当前情景模式设置的休眠亮度；
传感器控制：切换当前选中的灯具或群组灯具为传感器控制状态，亮度及延时时间等取决于当前情景模式设置的照明参数；
闪一闪：当前选中的灯具或群组进入闪灯状态，闪烁10次后自动停止；
停止闪：当前选中的灯具或群组闪烁1次后停止闪灯状态，如之前未在闪烁则也会闪烁一次；

区域7  情景选择区域，用于切换情景号及导入导出情景文件
            
导入场景：导入保存好的scene情景文件；
场景下载：导出目前设置好的照明参数为scene情景文件；
默认模式：将当前选中的灯具编号或群组切换为默认模式0；
情景号1-12：将当前选中的灯具编号或群组切换为模式1-12；

区域8  特殊功能区域，用于PWM频率/无线频点/发射功率等的修改；

区域9   操作记录区域，记录USB连接后所有操作记录；
       

4. 现场配置步骤
<1>根据灯具点位图并结合现场实际功能区情况准备好“群组分配设计图“，在灯具安装完成并进行分区域分片灯具上电；
<2>将USB控制器插入电脑并打开灯控软件后，打开“扫描设备“，所有已上电区域的灯具自动进入呼吸状态并显示在灯具清单中，当灯具数量相符后”停止扫描“；
<3>在灯具清单中选中1盏灯，点击 区域6中的“闪一闪“，找到该灯具的位置，在区域3中修改地址为新的编号（忽视可能出现的灯具编号重复），将所有灯具均重新编号，并按照“群组分配设计“将已编号的灯具进行群组更改；
<4> 对群组进行区域4中的照明参数/传感器参数/调光参数设置；
<5>如有恒照度设备或无线面板则继续进行区域4中的绑定信息设置，及配合区域7完成各情景号的照明参数设置；
<6>对该区域的感应触发情况进行测试检查，是否人来灯亮人走灯灭；
<7>继续将下一区域进行上电进行上面的步骤2-6；
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